
พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
_______________ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เป็นปีที่ ๕๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
  
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอาคารบางประเภทให้เป็นอาคารควบคุม เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์
พลังงาน 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุมพ.ศ. ๒๕๓๘” 
  
 มาตรา ๒1  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
  
 มาตรา ๓  ให้อาคารที่มิใช่อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ท าการสถานทูต หรือสถาน
กงสุลต่างประเทศ อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถานวัดวาอารามหรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซึ่งมี
กฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ ที่มีการใช้พลังงานดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม 
  (๑)  อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายให้ใช้
เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่หนึ่งพันกิโลวัตต์หรือหนึ่ง
พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 
  (๒)  อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จ าหน่าย
ความร้อนจากไอน้ าจากผู้จ าหน่ายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่ายหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

                                                           

 1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๘/๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ 
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รวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงาน
ไฟฟ้าตั้งแต่ยี่สิบล้านเมกะจูลขึ้นไป 
  
 มาตรา ๔  การค านวณปริมาณการใช้พลังงานตามมาตรา ๓ (๒) ให้ค านวณเป็นหน่วยเมกะจูลตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กรณีไฟฟ้า ให้ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐ 
  (๒)  กรณีความร้อนจากไอน้ า ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า 
โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
 
   Es = (hs – hw) x S x eff 

 
  โดย  Es   หมายถึง   ปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น  
             เมกะจูล/ปี 
   hs   หมายถึง   ค่า Enthalpy ของไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/ตัน จากตาราง 
             ไอน้ า (steam table) ทั่วไป 
   hw   หมายถึง   ค่า Enthalpy ของน้ าที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดัน 
             หนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน 
   S    หมายถึง   ปริมาณไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็น ตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ า 
             ของอาคาร 
   eff   หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
             เทียบเท่า ในที่นี้ให้ใช้ค่า ๐.๔๕ 
  (๓)  กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเป็น
พลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
 
 
   Ef = F x HHV x eff 

 
  โดย Ef   หมายถึง    ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
              เทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี 
   F    หมายถึง    ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ าหนักหรือ 
              ปริมาตรต่อปี 
   HHV หมายถึง   ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลือง 
              ที่ใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/หน่วยน้ าหนักหรือปริมาตร 
   eff    หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน เป็นพลังงานไฟฟ้า 
     เทียบเท่าในที่นี้ให้ใช้ค่า ๐.๔๕ 
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 ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้ใช้ค่าความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานก าหนด 
  
 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ 
  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
 

ช่อเอ้ือง/ผู้จัดท า 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

ธัญญรัศม์/ผู้ตรวจ 
                                                                                                                   เมษายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอาคารที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้จ าหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันขนาดตั้งแต่
หนึ่งพันกิโลวัตต์หรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้
จ าหน่าย ความร้อนจากไอน้ าจากผู้จ าหน่าย หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่ายหรือของตนเอง อย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือรวมกันในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแต่ยี่สิบล้านเมกะจูลขึ้นไป ให้เป็นอาคารควบคุม
และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การ
ก าหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน และวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็นอาคารควบคุม ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


